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VISTA FRONTAL

DESCRICAO

01 - HIDROMETRO 3/4" - VAZAO NOMINAL MIN. 1,5m3h.
02 - LACRE AZUL ANTI-FRAUDE P/ HIDROMETRO.

03 - REGISTRO ESFERA C/ BORBOLETA PVC 3/4".

04 - COTOVELO PVC C/ ANEL DE REFORCO 3/4".

05 - LUVA SOLDAVEL PVC - 25.

06 - LUVA PVC LR 25x3/4".

07 - TEE DE REDUGAO SOLDAVEL PVC - 50x25.

ATENGAO: ADESCRICAO ACIMA DEVE SER ALTERADA DE ACORDO COM O DIMENSIONAMENTO DO PROJETO DE MEDIGAO INDIVIDUAL DE AGUA ELABORADO PELO
RESPONSAVEL TECNICO E CONSTAR NO PROJETO A SER APROVADO PELA OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO.

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

TITULO
ANEXO A

DETALHES

Tubarao-SC RESOLUGCAO 004/2012
~ ~ P ESCALA:  1.10 | FOLHA: 1 /1
PADRAO DE LIGACAO DE AGUA PREDIAL SATA 50 DESENTO =

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ATE 5 (cinco) HIDROMETROS 15/10/2012 2




